Generator PV - fgcznie 67 szt paneli 290 Wp kazdy

Zwéd poziomy na kalenicy dachu
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TEWAT INSTALACJA FOTOWOLTAIKI O MOCY 19.45 kWp
DLA SZPITALA MIEJSKIEGO w TRZEBNICY
LOKALIZACIA 55—-100 TRZEBNICA ul. PRUSICKA 53-55
IVESTOR SZPITAL MIEJSKI im.sw. "Jadwigi Slqskiej " w Trzebnicy
ARCHTEKTURA PROJEKTANT mgr inz. Daniel Kociemba Podpis
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TEMAT RYSUNKU Generator PV. Podzial na stringi. (widok od  potudnia)




